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Voorwoord 
 
Voor u ligt het rapport dat de locatieafweging door het Rijk met betrekking tot de optimale 
locatie vanuit het oogpunt van milieu en ruimtelijke ordening voor een hoogspanningsstation 
in Breukelen onderbouwt. Het hoogspanningsstation in Breukelen koppelt het landelijke 380 
kV-net aan het regionale 150 kV-net. Dat is nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit 
te kunnen garanderen, niet alleen in de provincie Utrecht, maar ook in de provincies 
Flevoland en Gelderland. In geval van een extreme calamiteit zou naast de genoemde 
provincies ook nog de provincie Noord-Holland getroffen kunnen worden door een 
stroomstoring, wat maakt dat het realiseren van dit hoogspanningsstation van landelijk belang 
is.  
 
Al in 2002 zijn de netbeheerders TenneT en Stedin begonnen met het onderzoeken van 
mogelijkheden om de huidige kwetsbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in het geval van 
een calamiteit het hoofd te kunnen bieden. Op grond van criteria als technische 
mogelijkheden, betaalbaarheid en een nettechnisch optimale locatie én na overleg met de 
betrokken bevoegde gezagen zijn de netbeheerders gekomen tot de keuze van de locatie 
Kortrijk voor het hoogspanningsstation. Voor de locatie Kortrijk zijn vergunningen 
aangevraagd en is in januari 2009 een verklaring van geen bezwaar afgegeven door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht voor het vrijstellingsverzoek dat door de 
netbeheerders was ingediend. Tegen het vrijstellingsbesluit zijn zienswijzen en bezwaren 
ingediend. Hangende het onderzoek van de bezwaren is per 1 maart 2009 zonder 
overgangsregeling een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 van kracht geworden, wat 
betekende dat het project per direct onder de rijkscoördinatieregeling kwam te vallen.  
 
De rijkscoördinatieregeling houdt onder meer in dat alle projecten die te maken hebben met 
het 380 kV-net door het rijk gecoördineerd zullen worden. Coördinatie door het rijk betekent 
dat het rijk in de voorkomende gevallen voor een project een rijksinpassingsplan maakt en de 
vergunningen coördineert. Een deugdelijke locatiekeuze is de basis voor een 
rijksinpassingsplan. 
 
Omdat zienswijzen tegen de vrijstelling voor het hoogspanningsstation waren ingediend, het 
rijk zorgvuldig wil optreden en hecht aan een eigen, onafhankelijke blik op mogelijke locaties, 
heeft het rijk ervoor gekozen om de locatiekeuze en de onderbouwing daarvan voor te leggen 
aan een onafhankelijk bureau. Het bureau RBOI heeft deze taak op zich genomen en 
constateerde nog enkele lacunes in de onderbouwing in rapporten die verder kwalitatief op 
orde zijn.  
 
Het rijk heeft besloten zelf opnieuw een locatie te kiezen voor het hoogspanningsstation 
Breukelen na het aanvullen van de ontbrekende informatie. De vertraging die het project 
oploopt door opnieuw een locatiekeuze te maken is volgens het rijk gerechtvaardigd vanuit 
het oogpunt van de zorgvuldigheid waarmee een project dat onder de rijkscoördinatieregeling 
valt betracht moet worden. In het rapport dat nu voorligt zijn de lacunes gevuld en worden de 
argumenten, die voor de locatieafweging vanuit het milieuoogpunt in brede zin van belang 
zijn, aangeleverd. Op basis van dit rapport zal het rijk, na overleg met de betrokken bevoegde 
gezagen, en met medeneming van factoren als technische realiseerbaarheid en 
betaalbaarheid, de locatieafweging maken. Binnen het zoekgebied zijn drie locaties nader 
onderzocht, waarbij het rijk er expliciet voor heeft gekozen de door veel bezwaarmakers als 
alternatief aangegeven locatie bij de Laan van Duuring als alternatief te onderzoeken.  
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Het kennisinstituut Deltares heeft het voor u liggende rapport opgesteld ter voorbereiding van 
de locatiekeuze. Het is daarom ook een belangrijke bron voor het op te stellen 
rijksinpassingsplan. Wetende dat alle locaties voor mensen die in de nabijheid van de 
desbetreffende locatie wonen bezwaarlijk kunnen zijn, heeft het rijk een zo groot mogelijke 
zorgvuldigheid betracht in het voorliggende onderzoek en zullen de procedures zo goed en 
transparant mogelijk doorlopen worden. Iedereen zal de mogelijkheid hebben om een 
zienswijze in te dienen op het ontwerprijksinpassingsplan -dat nog opgesteld moet gaan 
worden- en de ontwerpbesluiten die daarop gebaseerd zijn. Een ieder die een zienswijze 
heeft ingediend heeft vervolgens de mogelijkheid een beroep in te dienen bij de Raad van 
State als het definitieve rijksinpassingsplan en de definitieve besluiten voorliggen.   
 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Drs. M.C. Schouwstra, projectleider 
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1  Inleiding 

1.1 Voorgeschiedenis en aanleiding 
Gezien de noodzaak en urgentie van het hoogspanningsstation Breukelen hebben TenneT 
en Stedin (voorheen: Eneco) op grond van uitgebreid vooronderzoek en in overleg met de 
relevante bevoegde gezagen al eerder een locatie ervoor gezocht (hierna: het eerdere 
onderzoek) en de plaatsing ervan voorbereid. In dit kader is een vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19.1 WRO gevolgd voor plaatsing op de locatie Kortrijk. Voor de vrijstelling is door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (hierna: GS) een verklaring van geen bezwaar 
afgegeven, waarna Burgemeester en Wethouders van de gemeente Breukelen (thans 
Stichtse Vecht) in januari 2009 tot de vrijstelling hebben besloten. Tegen het 
vrijstellingsbesluit zijn zienswijzen en bezwaren ingediend. Hangende het onderzoek van de 
bezwaren is nieuwe wetgeving van kracht geworden. Op grond van de gewijzigde 
Elektriciteitswet 19981 en gezien de wens van de initiatiefnemers is het project onder de 
rijkscoördinatieregeling (hierna: RCR) gebracht met de minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie als projectminister. Volgens deze regeling wordt een 
rijksinpassingsplan opgesteld, dat de functie heeft van een bestemmingsplan. 

1.2 Scope van het onderzoek 
Om bij de keuze van een locatie voor het station volgens de RCR onbevooroordeeld rekening 
te kunnen houden met de naar aanleiding van de vrijstellingsprocedure geuite zienswijzen en 
bezwaren is extern advies ingewonnen2. In het advies wordt met betrekking tot het eerdere 
locatieonderzoek van TenneT3 onder meer gewezen op het ontbreken van een gedegen 
beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling van de af te wegen locaties, 
vooral met betrekking tot landschap, cultuurhistorie en natuur. Ook ontbreekt volgens het 
advies een beschrijving van het initiatief en de wijze waarop dit milieueffecten zou kunnen 
hebben en is de effectbeschrijving erg kort en lastig te volgen door het ontbreken van 
visualisaties. Ten behoeve van de locatiekeuze had meer aandacht aan het onderwerp 
natuur moeten worden besteed met het oog op de mogelijkheid dat al op grond van 
ecologische knelpunten de meest geschikte locatie gekozen zou kunnen worden. Een tweetal 
in opdracht van de gemeente Breukelen uitgevoerde onderzoeken4 komt hier maar voor een 
deel aan tegemoet. Het advies gaat ook in op een aantal gebreken ten aanzien van de meer 
gedetailleerde informatie die nodig is voor de realisatie op de voorkeurslocatie, maar niet voor 
de locatieafweging. Op grond van dit advies hebben de ministers besloten een nieuwe 
locatieafweging te laten maken. De in dit document verantwoorde afweging op 
milieuaspecten is een belangrijk onderdeel daarvan, dat de bestaande onderzoeken aanvult. 
Hierin wordt globaal vastgesteld welke milieueffecten aan de orde kunnen zijn, en welke 
daarvan onderscheidend kunnen zijn voor de locatiekeuze. Alleen op deze onderscheidende 
milieueffecten wordt dieper ingegaan, zonder overigens het gedetailleerde milieuonderzoek te 
vervangen, dat voor de locatie waartoe besloten wordt nodig is.  

                                                   
1 Wet van 25 september 2008, Stb. 2008, 416, tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet 

in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten. Inwerkingtreding: 1 

maart 2009 (Stb. 2009, 76). 
2 Ref. 18, hierna RBOI-advies. 
3 Ref. 15. 
4 Ref. 6, 12. 
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1.3 Aanpak en detailniveau 
De nieuwe afweging is in belangrijke mate gebaseerd op een nieuwe beoordeling van al 
voorafgaand aan de vrijstellingsprocedure verzamelde feiten. Deze zijn waar nodig en 
rekening houdend met het RBOI-advies aangevuld en geactualiseerd5. Gezien de 
voorgeschiedenis, en om de tegen het vrijstellingsbesluit voor Kortrijk geuite zienswijzen en 
bezwaren naar waarde te kunnen schatten, is hierbij op een aantal punten meer in detail 
ingegaan dan bij de oorspronkelijke locatieafweging het geval was. Voor dit doel is door 
TenneT en Stedin ook nagegaan wáár binnen elke in de vergelijking te betrekken zone het 
station en de verbindingen het best zouden kunnen worden gebouwd, zodat een realistisch 
beeld kon worden gekregen van de effecten. Hierbij is echter niet gestreefd naar de mate van 
detail die al in de planvorming en de gegevensverzameling voor de locatie Kortrijk, waarvoor 
het eerder bedoelde vrijstellingsbesluit gold, bereikt was. Valt de keuze uiteindelijk op een 
andere locatie, dan moet daarvoor alsnog de voor de uitwerking en uitvoering van het plan op 
die locatie noodzakelijke nadere informatie worden verzameld, terwijl voor de locatie Kortrijk 
met een aanvulling zal kunnen worden volstaan.  

1.4 Uitvoering 
De nieuwe afweging is gemaakt door Deltares met medewerking van Altenburg & Wymenga 
Ecologisch onderzoek en ir. Jhon van Veelen, landschapsarchitect. Door TenneT en Stedin 
werd een concrete beschrijving van de per locatie te verwachten uitwerking en aanvullend 
benodigde informatie, waaronder computervisualisaties, verschaft. Niet alle eerder 
beoordeelde locaties waren, zoals in dit rapport besproken wordt, nog relevant voor de 
nieuwe afweging. De selectie van in de RCR af te wegen locaties doet recht aan de naar 
aanleiding van de vrijstelling verkregen inzichten. In overleg met de Hoogheemraadschappen 
Stichtse Rijnlanden en Amstel, Gooi en Vecht (watertoets), de Gasunie (aanwezigheid 
gastransportleidingen), Rijkswaterstaat (relatie A2) en met de provincie Utrecht en de 
gemeente Breukelen, thans gemeente Stichtse Vecht, (beide i.v.m. ruimtelijke inpassing) is 
vastgesteld dat realisatie in de geselecteerde zones technisch en planologisch niet op 
voorhand onhaalbaar is. 

1.5 Hoofdstukindeling 
In dit rapport worden achtereenvolgens behandeld: 
Hoofdstuk 2: Nut, noodzaak en aard van de te treffen voorzieningen, het zoekgebied en de 
selectie van een drietal zoekzones waartussen wordt afgewogen. Dit hoofdstuk is gebaseerd 
op bestaande rapportages en aanvullende, door TenneT en Stedin geleverde informatie. Bij 
de selectie van de af te wegen locaties zijn in aanvulling hierop enkele recente bronnen met 
betrekking tot beleid beschouwd, zoals het landschapsontwikkelingsplan Breukelen-Loenen6 
en de structuurvisie voor de snelwegomgeving7, beide in 2008 vastgesteld. De stand van 
zaken met betrekking tot inrichting van ecologische zones is rond de jaarwisseling 2009-‘10 
doorgesproken met medewerkers van de provincie Utrecht. 
Hoofdstuk 3: Beschrijving van het initiatief. Deze beschrijving geeft een indruk van de 
ingrepen waarvan effecten kunnen uitgaan.  
Hoofdstuk 4: Beschrijving van de huidige toestand en autonome ontwikkeling in de 
beschouwde zoekzones en selectie van milieuthema’s voor de locatievergelijking. In dit 

                                                   
5 Voor de meeste informatie in dit rapport was de periode rond de jaarwisseling 2009-’10 het actualisatiemoment. In de 

loop van 2010 hebben TenneT en Stedin ten behoeve van een zorgvuldige beoordeling van de effecten op 

landschap de plaatsingsmogelijkheden van het station en verbindingen in elk alternatief uitgewerkt en daarvan 

visualisaties laten vervaardigen. 
6 Ref. 5. 
7 Ref. 23, 24. 
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hoofdstuk is de in eerder onderzoek verzamelde informatie aangevuld met een beschrijving 
van het landschap, waarbij in het bijzonder gebruik gemaakt is van het al genoemde 
landschapsontwikkelingsplan van 20088 en de archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart met toelichtingen van 20099. In dit hoofdstuk is ook kort aangeduid in 
hoeverre realisatie van het station en de verbindingen in elke zone bijzondere kenmerken 
hebben. Op grond van de thema’s die in de huidige situatie belangrijk en verschillend zijn, en 
op grond van de kenmerken van het initiatief, ontstaat hierdoor een eerste indruk van 
effectthema’s die differentiërend kunnen zijn tussen de gebieden en zodoende van wezenlijk 
belang voor de locatiekeuze. 
In de hoofdstukken 5 t/m 8 zijn de effecten voor de thema’s ruimtegebruik, leefomgeving, 
landschap, en natuur besproken en vergeleken. In elk hoofdstuk worden de gebruikte criteria 
vermeld, waarbij blijkt op welke punten de mogelijke effecten in de alternatieve zoekzones 
verschillen. Hierbij is gebruik gemaakt van een door TenneT en Stedin voor elke zone 
gemaakte representatieve uitwerking. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al in eerdere 
onderzoeken verzamelde, voor dit doel in overleg met TenneT en Stedin en rekening 
houdend met het RBOI-advies geactualiseerde en aangevulde gegevens. Het onderwerp 
ruimtegebruik, in combinatie met de zwaarte van de ingreep (Hoofdstuk 5), is als algemene 
maat gebruikt voor in dit stadium van de planvorming moeilijk gedetailleerd onderzoekbare 
effecten, waaronder effecten tijdens de bouwwerkzaamheden. Onder de titel leefomgeving 
(Hoofdstuk 6) is beknopt aandacht besteed aan magneetvelden en andere permanente en 
tijdelijke effecten op de leefomgeving in de nabijheid van het nieuwe station met 
verbindingen. De menselijke leefomgeving strekt zich zeker ook uit tot het waarneembare 
landschap, maar de doorwerking daarvan is als apart aspect opgenomen in het hoofdstuk 
over de effecten op landschapskwaliteit (Hoofdstuk 7). TenneT heeft voor de beoordeling van 
de visuele impact visualisaties laten maken die in de afweging samen met gegevens uit 
veldbezoeken betrokken zijn. De effecten op natuur (Hoofdstuk 8) zijn aan de hand van een 
nieuwe bureaustudie10 en met een beknopte veldcontrole van de huidige situatie opnieuw 
beoordeeld, onder meebeschouwing van de resultaten van eerder natuuronderzoek ten 
behoeve van de locatiekeuze. 
In Hoofdstuk 9 zijn de resultaten per thema samengevoegd om tot een integrale 
milieuafweging en conclusie te komen. Hoofdstuk 10 is een uitgebreide samenvatting van het 
rapport.

                                                   
8 Ref. 5. 
9 Ref. 1. 
10 Ref. 2. 
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2 Nut en noodzaak van het hoogspanningsstation, zoekgebied 
en selectie van locaties 

2.1 Nut en noodzaak realisatie hoogspanningsstation11 
Voor de elektriciteitsvoorziening in het regionale 150 kV-net Flevoland-Gelderland-Utrecht 
van TenneT-Liander-Stedin zijn in Utrecht Lage Weide, Nijmegen en Lelystad grote 
productie-eenheden aanwezig, terwijl het net tevens gekoppeld is aan het landelijke 380 kV-
net met invoedingspunten in Lelystad, Doetinchem en Dodewaard, en met een 
noodvoorziening vanuit Diemen naar Utrecht Lage Weide. In de regio Utrecht is de lokale 
productiecapaciteit in Lage Weide afgenomen terwijl de vraag naar elektriciteit stijgt. Hierdoor 
is een extra koppeling tussen het landelijke 380 kV-net van TenneT en het regionale 150 kV-
net Flevoland-Gelderland-Utrecht van TenneT-Liander-Stedin vanaf 2006 noodzakelijk 
geworden12. Het knelpunt wordt sindsdien ondervangen door tijdelijke oplossingen. De 
gewenste datum van inwerkingtreding van het nieuwe station, 1 januari 2009, is inmiddels 
ruim overschreden.  

2.2 Uitvoering van de koppeling 
In beginsel kan de nieuwe koppeling gemaakt worden door een nieuwe 380 kV-verbinding 
naar het bestaande 150 kV-station Lage Weide. Een dergelijke lange, nieuwe verbinding is 
echter zowel vanuit kosten- en milieuoverwegingen als ruimtelijk zeer bezwaarlijk. 
Aankoppeling door de bouw van een nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation geniet daarom 
verre de voorkeur. De afstand vanaf het nieuwe station tot Lage Weide kan dan deels 
overbrugd worden door een bestaande 150 kV-verbinding te verzwaren. Als gevolg hiervan 
bestaat de realisatie van het hoogspanningsstation uit het bouwen van het station, het 
verbinden van het station met het 380 kV-net en het 150 kV-net, en het voor zover nodig 
verzwaren van een deel van een bestaande 150 kV-verbinding.  

2.3 Waaruit bestaan het hoogspanningsstation en de verbinding met beide netten? 
De uitvoering van het hoogspanningsstation en de verbinding met beide netten is geheel 
bovengronds. Dit is zo omdat de beide netten zich bovengronds bevinden en omdat bij de 
uitvoering moet worden gekozen voor technieken waarvan de uitvoerbaarheid en 
bedrijfszekerheid bewezen is. Een ondergrondse verbinding met het 380 kV-net is vooralsnog 
om redenen van leveringszekerheid niet aanvaardbaar en op sommige locaties ook vanwege 
de noodzakelijke kruising van andere ondergrondse transportleidingen (olie, gas, water) 
bijzonder moeilijk en kostbaar. Bovendien zijn voor de overgang van onder- naar 
bovengronds daal- of opstijgpunten nodig, die in verhouding tot de gehele voorziening een 
aanmerkelijk ruimtebeslag vergen. Voor een ondergrondse koppeling met het 150 kV-net is 
leveringszekerheid geen belemmering, maar de andere bezwaren zijn hier eveneens van 
toepassing. Daarom wordt uitgegaan van bovengrondse verbindingen. Afhankelijk van de 
locatie zullen de verbindingen met beide bestaande netten verschillend in lengte, aantal 
masten, hoogte van de masten en dikte en aantal van de geleiders moeten zijn. In hoofdstuk 
3 zijn de meest waarschijnlijke plaatsing van het station en de benodigde verbindingen per 
locatie aangegeven. 
 

                                                   
11 Ref. 16.  
12 Dit is opgenomen in Kwaliteits- en Capaciteitsplannen 2006-2012 en 2008-2014 van Continuon (Eneco, Stedin) en 

TenneT volgens de Elektriciteitswet 1998. 
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De componenten waaruit het station is opgebouwd zijn in beginsel voor alle locaties gelijk13. 
Het totale grondoppervlak beslaat ongeveer 1,9 ha, waarin eventueel omliggende 
groenstructuur en watergangen niet zijn meegerekend. Het station is opgebouwd uit 
componenten, die samen een keten vormen. Deze keten moet, gerekend vanaf de 380 kV-
verbinding, altijd in een vaststaande volgorde worden opgesteld: 
De (bovengrondse) 380 kV-lijn wordt door middel van afspanportalen (ook wel jukken 
genaamd) aangesloten op het 380 kV-schakelveld, dat ook weer met portalen wordt 
aangesloten op de transformator. De transformator staat in een gebouw opgesteld. Naast het 
gebouw zijn koelelementen aanwezig. Vanaf de transformator wordt de energie met een 
spanning van 150 kV via een kabelverbinding naar het 150 kV-schakelveld geleid. Door 
middel van afspanportalen of jukken wordt het 150 kV-schakelveld aangesloten op de 
(bovengrondse) 150 kV-lijn.  
De grootte van de componenten staat bij benadering vast. Het 380 kV-schakelveld beslaat 
ongeveer 5000 m2 met een grootste lengte en breedte van ca. 90 resp. 65 m. Het 
transformatorgebouw is ca. 22 m lang, 10 m breed en 8,4 m hoog. De koelelementen staan 
direct tegen het gebouw op een plaat van 19 x 10 m. Het 150 kV-schakelveld is ongeveer 
6100 m2 (87 x 70 m). Het bedieningsgebouw is ongeveer 41 x 11,5 m met een maximale 
hoogte van 4,7 m. Ontwerp en vormgeving van dit gebouw zijn behoudens deze maten vrij. 
De schakelinstallaties bestaan uit metalen buizen op betonnen fundatieblokken met een 
totale hoogte van ca. 10 m (enkele bliksempieken en lichtarmaturen reiken tot ca. 24 m). 
Voorts staan er enkele zogenaamde veldhuisjes van ca. 6 x 4,5 m en 3 m hoogte met 
elektronische bedieningsapparatuur. Een impressie van het hoogspanningsstation zoals 
eerder door TenneT en Stedin uitgewerkt voor de locatie Kortrijk is gegeven in figuur 114. 
 
Het hoogspanningsstation is in principe onbemand en uit veiligheidsoverwegingen omgeven 
door een hekwerk van ca. 2,5 m hoogte. Voor de landschappelijke inpassing wordt in overleg 
met provincie, gemeente en waterschap een landschapsplan opgesteld. Het niveau van 
verlichting en geluid is laag15. De waarneembaarheid en eventuele milieueffecten ervan zijn 
daardoor erg klein en niet onderscheidend voor de locatiekeuze. 

                                                   
13 Visualisaties voor de eerder voor Kortrijk gemaakte uitwerking zijn te vinden in ref. 4 en 13. 
14 Ref. 10. 
15 Ref. 26. 
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Figuur 1. Overzicht van het hoogspanningsstation zoals uitgewerkt voor de locatie Kortrijk (artist’s impression, bron 

onbekend, overgenomen uit ref.10). De paarse pijl geeft het zandlichaam van de A2 aan tijdens de 

verbeteringswerkzaamheden. De opening hierin is de passage van de spoorlijn Breukelen-Utrecht. Aan de zuidkant de 

nieuw benodigde 150 kV-mast, afspanportalen en het 150 kV-schakelveld, linksvoor het transformatorgebouw met 

koelelementen, rechts daarvan het 380 kV-schakelveld met afspanportalen. 

2.4 Waarom en waar in Breukelen16? 
Belangrijke overwegingen bij het vaststellen van het zoekgebied voor het 
hoogspanningsstation zijn: 

- Korte afstand tussen bestaande (of al geplande) onderdelen van beide netten; 
- Korte afstand tot het aantakkingspunt Lage Weide; 
- Zoveel mogelijk vermijden van doorsnijding van open landschap; 
- Zoveel mogelijk vermijden van dicht bewoonde omgeving. 

Zodoende kunnen de totale lengtes nieuw te bouwen en te verzwaren 
hoogspanningverbinding klein blijven, wat de impact op leefomgeving, natuur en landschap 
en ook de kosten minimaliseert. In het eerdere onderzoek is met deze uitgangspunten een 
logisch zoekgebied voor het hoogspanningsstation vastgesteld (figuur 1). Sindsdien is er 
geen aanleiding dit te wijzigen. Bij Breukelen naderen de 380 kV-verbinding Krimpen-Diemen 
(met op dezelfde masten ook de verbinding Krimpen-Oostzaan) en de 150 kV-verbinding 
Diemen(-Breukelen)-Lage Weide elkaar het dichtst, soms tot minder dan 200 meter, zij het 
met de A2 ertussen. Het kernzoekgebied wordt begrensd door het bestaande 150 kV-
transformatorstation Breukelen aan de Ter Aaseweg in het noorden, het Amsterdam-
Rijnkanaal in het oosten, de lintbebouwingen Kortrijk en Oud-Aa in het westen, en de 
bebouwing van Maarssenbroek in het zuiden. Noordelijk van het zo begrensde 
kernzoekgebied is ondanks de grote afstand tot het voedingsgebied de omgeving van het 
bedrijventerrein Angstelkade in aanmerking genomen, waar beide netten buiten het open 

                                                   
16 Ref. 16. 
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landschap aan dezelfde zijde van de A2 liggen en daardoor in beginsel eenvoudig te 
verbinden lijken. Binnen het zoekgebied is naar verwachting de meest geschikte locatie voor 
een nieuw hoogspanningsstation te vinden. 
 
Vervolgens is in het eerdere onderzoek beoordeeld welke zoekzones in het zoekgebied 
daadwerkelijk beschikbaar waren om het station te realiseren. Alle zones waarvan op 
voorhand duidelijk was dat realisatie niet mogelijk of plausibel zou zijn, werden uitgesloten. 
Dit resulteerde in tien zoekzones waarvan destijds aannemelijk was dat realisatie van een 
station daarbinnen mogelijk zou kunnen zijn zonder al op voorhand herkenbare, onevenredig 
grote nadelen. Binnen de tien zones zou de exacte locatie van het station pas worden 
bepaald op grond van meer gedetailleerd onderzoek op de gekozen locatie, waarbij ook 
diverse technische aspecten en belangen in aanmerking genomen moeten worden. In het 
eerdere onderzoek werd zone III (Kortrijk) door TenneT en Stedin als meest geschikt 
beoordeeld17. Binnen deze zone is daarom ten behoeve van de vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19.1 WRO een nadere uitwerking van de voorkeurslocatie gemaakt en ook meer 
gedetailleerd milieuonderzoek gedaan18. In het kader van de procedure heeft de gemeente 
Breukelen over de locatiekeuze contra-expertise ingewonnen bij Croonen Adviseurs19. De 
contra-expertise bevestigde de keuze van zone III (Kortrijk) als meest geschikt.  

2.5 Heroverweging locatiekeuze en mogelijk geschikte locaties 
Sinds de genoemde eerdere locatiekeuze is kennis genomen van zienswijzen en bezwaren 
tegen het vrijstellingsbesluit voor Kortrijk20. De verschillen van inzicht die hieruit blijken op het 
gebied van in het bijzonder natuur en landschap kunnen volgens het RBOI-advies niet 
eenduidig beslecht worden op basis van de gegevens in de eerdere locatieonderzoeken21. 
RBOI raadde onder meer aan de rapportage aan te vullen en te actualiseren als basis van 
een heroverweging van de locatiekeuze ten behoeve van het rijksinpassingsplan.  
 
Met dit rapport wordt beoogd hier voor wat betreft de milieukundige aspecten van de 
locatieafweging invulling aan te geven voor die zones, die nu nog voor realisatie van het 
station in aanmerking komen. Op basis hiervan wordt een milieukundig meest geschikte 
locatie aangegeven. Voor de toetsing van de aanvaardbaarheid van de voorkeurslocatie en 
eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en overige vereisten voor de uitvoering is 
het nodig voor die locatie meer gedetailleerd, eventueel nog te verrichten onderzoek in 
aanmerking te nemen. Ook hiervoor doet RBOI aanbevelingen, maar die vallen buiten het 
bestek van dit rapport. 

                                                   
17 Ref. 15. 
18 Ref. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 26. 
19 Ref. 6. 
20 Ref. 25 (zie ook 7). 
21 Ref. 18, RBOI heeft hiertoe kennis genomen van ref. 6, 7, 10, 11, 12, 15, 22, 25 en bezwaarschriften gericht tegen het 

vrijstellingsbesluit. 
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In de eerdere locatieonderzoeken zijn tien zoekzones onderzocht (figuur 2). Zoekzones die 
momenteel geen realistisch alternatief (meer) zijn voor het geplande hoogspanningsstation 
blijven in dit rapport buiten beschouwing. Ook zones, die voor de realisatie al op voorhand 
overwegend nadelen ten opzichte van andere zones hebben, zijn buiten beschouwing 
gelaten. Op basis van de huidige inzichten zijn daarom door TenneT en Stedin alle tien 
zoekzones nogmaals beoordeeld op ruimtelijke en (elektro)technische uitvoerbaarheid. Zeven 
van de tien zoekzones zijn momenteel geen realistisch alternatief meer als locatie voor het 
hoogspanningsstation; concreet worden in dit rapport zoekzones I, III en VII-VIII nader 
beschouwd. Hieronder is deze selectie beknopt gemotiveerd. 
 
Zone I: Realisatie nog mogelijk. Door de gemeenteraad van Breukelen is in weerwil 

van de contra-expertise van bureau Croonen Adviseurs22 en het besluit van 
burgemeester en wethouders een voorkeur uitgesproken voor deze zone23. 

Zone II:  Is aangemerkt en inmiddels ingericht als stapsteen in een verbindingszone 
van de ecologische hoofdstructuur van de provincie Utrecht. Kent technisch 
dezelfde aandachtspunten als zone III, maar heeft grotere nadelen ten 
aanzien van de ruimtelijke inpassing, bereikbaarheid en maatschappelijke 
aanvaardbaarheid. 

Zone III: Realisatie nog mogelijk. Deze zone kwam in eerdere onderzoeken van 
TenneT en Stedin en in de door de gemeente gevraagde contra-expertise als 
meest geschikte naar voren24.  

Zone IV: Ligt direct nabij een bestaande woonkern. De aanwezige WRK-leiding maakt 
het onmogelijk om het station dicht genoeg tegen de snelweg aan te leggen 
om kruising met de 380 kV-verbinding te vermijden. Deze kruising stuit op 
grote technische moeilijkheden en, indien al mogelijk, hoge kosten en mogelijk 
extra ruimtebeslag. Verder grotendeels dezelfde technische aandachtspunten 
als zone III. 

Zone V: Ligt in het open landschap en in de nabijheid van een dorpskern, waarmee er 
geen sprake is van een realistisch alternatief. De technische aandachtspunten 
zijn grotendeels gelijk aan die voor locatie III. De aansluiting op de 150 kV-
verbinding heeft grotere ruimtelijke impact en is veel duurder vanwege de 
grote lengte die moet worden overbrugd. 

Zone VI: Gronden inmiddels grotendeels uitgegeven zodat te weinig ruimte resteert 
voor station. 

Zone VII: Realisatie nog mogelijk en in eerdere afwegingen op een aantal 
milieuaspecten gunstig beoordeeld. 

Zone VIII: Oorspronkelijk gezien als gunstiger locatie dan VII, maar tijdens het huidige 
onderzoek alsnog afgevallen. Wordt momenteel ingericht als stapsteen in een 
ecologische verbindingszone van de provinciale ecologische hoofdstructuur. Is 
onderdeel van de te ontwikkelen groene buffer in het stroomruggenlandschap 
aan de noordzijde van Breukelen25, waar zich mogelijk nog resten van 
Aastein, oorspronkelijk vermoedelijk een woontoren uit 14de eeuw, bevinden26. 
Deze zone dient volgens het landschapsontwikkelingsplan met bos en natuur 
te worden ingericht, (eventueel) in de vorm van een nieuw landgoed. 
Onderscheidt zich verder voor wat betreft inpasbaarheid (boerderij, open 

                                                   
22 Ref. 6. 
23 Ref. 3. 
24 Ref. 6, 16. 
25 Ref. 5. 
26 Ref. 1 (Archeologisch monument nr. 1963). 
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landschapsverbinding oost-west) negatief ten opzichte van zone VII zonder 
dat dit door combinatiemogelijkheid met het bestaande 150 kV-station in die 
zone of op andere punten voldoende gecompenseerd wordt.  

Zone IX: Is aangemerkt en inmiddels ingericht voor natuurontwikkeling. 
Zone X: Gezien grote afstand die bovengronds naar de 380 kV-verbinding overbrugd 

moet worden en de grote lengte te verzwaren 150 kV-verbinding niet kansrijk 
ten opzichte van locaties I, III en VII, zowel op ruimtelijke als op 
elektrotechnische gronden. 

 
Voor de nog in aanmerking komende en niet op voorhand minder geschikte zones is het 
locatie-alternatief verder uitgewerkt dan in eerder onderzoek, zonder daarbij overigens zover 
in detail te gaan, als voor de destijds als voorkeursalternatief gekozen zone III is gedaan ten 
behoeve van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19.1 WRO. Eerst door deze uitwerking werd 
duidelijk dat plaatsing van het station in zone VIII in milieu-opzicht meer na- dan voordelen 
zou hebben dan plaatsing in het noorden van zone VII. Ook zijn pas door de uitwerking, die in 
het eerdere onderzoek ontbrak, de effecten van de verbindingen met de  bestaande netten 
voldoende duidelijk geworden, waarbij in het geval van de zones I en VII nieuwe masten in de 
zones II, respectievelijk VIII nodig bleken. 
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Figuur 2. Het zoekgebied voor de gunstigste locatie van het hoogspanningstation (ref.15). Omcirkeld: de zones die in 

dit rapport nader worden vergeleken.  
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3 Plaatsing van het station en kenmerken van de verbindingen 
per locatie  

In het eerdere onderzoek was voor de zoekzones Laan van Duuring (I) en Ruwiel (VII) nog 
niet uitgewerkt waar het station in deze zones het best kon worden geplaatst en wat de 
bijzondere kenmerken van de verbinding met de bestaande 150 en 380 kV-netten zouden 
zijn. De kenmerken van deze verbindingen hebben daardoor in eerdere locatieafwegingen 
geen rol van betekenis gespeeld. Voor de huidige herziening van de locatieafweging is die 
uitwerking wel gemaakt, zij het in iets minder detail dan voor de onderbouwing van het 
vrijstellingsverzoek en het voorlopig ontwerp voor Kortrijk (III). Alle aanduidingen zijn daarom 
indicatief, niet definitief. De detaillering kan ook nog niet zover gaan, dat ook al de precieze 
locatie van de onderdelen van het station met toegangsweg en tijdelijke bouwwegen, onder 
andere naar mastposities, kunnen worden aangegeven. Dit zijn allemaal aspecten van latere 
uitwerking aan de hand van gedetailleerd onderzoek op de gekozen locatie. Om de locatie 
Kortrijk op hetzelfde detailniveau in de vergelijking te betrekken, zijn de eerdere ontwerpen 
voor die locatie “neergeschaald”. 
 
Per locatie zijn door TenneT en Stedin technische tekeningen geleverd27. Op basis van de 
tekeningen zijn de stationscontouren en mogelijke mastposities globaal overgebracht op 
luchtfoto’s (Google Earth). Deze zijn in hoofdstuk 4 opgenomen, waar ze helpen de aandacht 
te richten op die delen en aspecten van elke zoekzone, waarvan de bespreking van belang is 
in verband met het initiatief. De gegevens van de technische tekeningen zijn tevens in 
ruimtelijke modellen verwerkt, op basis waarvan TenneT enkele visualisaties heeft laten 
maken om een indruk te geven hoe een en ander er per locatie globaal zou kunnen komen uit 
te zien28. In deze modellen en de visualisaties ervan zijn het station en schakelvelden bij 
gebrek aan detailgegevens als een “tegel” zonder andere invulling dan het transformatorhuis 
met koelelementen en enkele afspanportalen weergegeven. Men moet hier dus de verdere 
invulling, genoemd in § 2.3 en geschetst in figuur 1, bij denken. Evenmin is de 
landschappelijke inpassing van het station in de visualisaties verwerkt. Die zal voor de 
voorkeurslocatie in overleg met gemeente, provincie en waterschap worden uitgewerkt, 
rekening houdend met de lokale situatie. Ook de bestaande toestand is in de 
computervisualisaties een benadering, waarin bijvoorbeeld woningen door “blokken” zijn 
weergegeven, terwijl in werkelijkheid soms, zoals in Kortrijk, vooral erfbeplanting te zien is. 
Om hier een betere indruk van te krijgen moeten de computervisualisaties vergeleken worden 
met foto’s van de bestaande toestand die ook in het rapport en in bijlage 2 zijn opgenomen. 
De hoofdkenmerken van de verbindingen per locatie zijn in tabel 1 samengevat. Buiten de in 
de tabel genoemde nieuwe masten en mastvervangingen komen vervangingen voor door 
masten van ongeveer hetzelfde type als de bestaande mast, wanneer vanaf die mast de 
geleiders een andere hoek moeten maken naar een nieuw deel van de verbinding of naar 
een juk bij het station.  
 
In de tabel is verwerkt dat de voeding van het station voor beide locaties aan de oostzijde van 
de A2, Laan van Duuring (I) en Ruwiel (VII), andere voorzieningen vergt dan voor Kortrijk (III) 
aan de westzijde van de A2. Bij realisatie bij Kortrijk(III) zou vooralsnog alleen het 380 kV-
circuit Krimpen-Diemen via het nieuwe station geleid worden. In de toekomst wordt voorzien 
                                                   

27 Bijlage 1 bij dit rapport. 
28 De visualisaties zijn in bijlagen 2 bij dit rapport opgenomen. Naast de computervisualisaties zijn in hoofdstuk 4 en in 

bijlage 2 diverse locatiefoto’s opgenomen. 
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dat ook het circuit Oostzaan-Krimpen, dat bij Breukelen over dezelfde 380 kV-masten loopt, 
via het station geleid zal worden. In geval van storingen kan bij Kortrijk betrekkelijk 
gemakkelijk en snel alsnog het andere circuit vanaf dezelfde masten via het station worden 
geleid. Voor realisatie van het station aan de oostzijde van de A2 is een aparte 380 kV-
verbinding met nieuwe masten over de A2 nodig. In dit geval is het uit oogpunt van 
leveringszekerheid en toekomstvastheid belangrijk meteen beide circuits van de 380 kV-lijn 
bij Breukelen over de A2 naar het nieuwe station en terug te leiden. Dit wil zeggen dat de lijn 
tussen twee bestaande masten onderbroken wordt en van daaraf naar het nieuwe station 
gebracht, twee circuits heen en twee circuits terug. Elk circuit bestaat uit drie bundels van drie 
geleiders. Elke bundel, met een doorsnede van ca. 40 cm, vertegenwoordigt één fase. Wat 
de passage over de A2 betreft zijn dus voor oprichting van het station op de locaties I en VII 
twee overspanningen met elk twee maal drie bundels van drie geleiders nodig, zes bundels 
van ca. 40 cm doorsnede per overspanning. In het geval van een keuze voor locatie I liggen 
de twee overspanningen op ruime afstand van elkaar, in het geval van locatie VII kunnen ze 
naast elkaar komen.  
 
Tabel 1 Ruimtebeslag, masten en verbindingen per locatie 

  
 Laan van Duuring (I) Kortrijk (III) Ruwiel (VII) 
Ruimtebeslag 
station  

ca. 1,9 ha excl. toegangsweg 

Aantal extra 
380 kV-masten 

6 (5 W van A2, 1 O van 
A2) 

0 4, misschien 6 (2 W van 
A2, 2, misschien 4 O van 
A2) 

Aantal extra 
150 kV-masten 
of 
combimasten 

3 combi (380 en 150 
kV) ter vervanging van 
bestaande 150 kV 

1 (W van A2) ca. 10 ter vervanging 
bestaande masten 
(verzwaring verbinding) 

Lengte nieuwe 
bovengrondse 
verbindingen 

ca. 2 x 1,5 km (380 kV), 
elk 2 circuits van 3 
dikke geleiderbundels 
(3 geleiders per bundel) 

ca. 0,35 km 
(150 kV), 2 
circuits van 3 
enkele 
geleiders en 
2 circuits van 
6 enkele 
geleiders  

ca. 2 x 0,5 km (380 kV) , 
elk 2 circuits van 3 dikke 
geleiderbundels (3 
geleiders per bundel) 

Te verzwaren 
150 kV-leiding 

geen ca. 4 km 

 
Bij keuze voor locatie III worden twee 150 kV-circuits heen en terug over de A2 gebracht. De 
drie fasen van de beide circuits tussen Kortrijk en Breukelen bestaan elk uit één geleider. De 
drie fasen van de beide circuits tussen Kortrijk en Lage Weide zijn elk over twee, afzonderlijk 
opgehangen geleiders met een doorsnede van ca. 3 cm uitgesplitst. Het gaat hier dus om 
één overspanning met twee maal drie en twee maal zes geleiders, elk met een doorsnede 
van ca. 3 cm. In elke verbinding zijn boven in de masten ook bliksemdraden nodig, die echter 
in vergelijking tot de geleider(bundel)s nauwelijks opvallen.  
 
De aansluiting vanaf de 380 kV-lijn is vooral bij de locatie Laan van Duuring moeilijk. Om hier 
een zeer kwetsbare bundeling te voorkomen hebben TenneT en Stedin er voor gekozen twee 
circuits 380 kV langs de westzijde van de A2 naar het zuiden te brengen alvorens de A2 over 
te steken. Beide andere circuits 380 kV kunnen dan gecombineerd worden met de twee 150 



 

 
1202028-000-BGS-0004, 15 maart 2011, definitief 

 

 
Milieuaspecten bij de keuze van een locatie voor het hoogspanningsstation Breukelen 

 
15 van 92 

kV-circuits aan de oostzijde. De twee 380 kV-circuits van deze combinatie steken dan 
noordelijker de snelweg over. Voor deze realisatie van de verbinding van een 
hoogspanningsstation in de zone Laan van Duuring met het 380 kV-net zijn vijf 380 kV-
masten aan de westzijde van de A2 nodig ter hoogte van de locatie Kortrijk en langs de voor 
natuur ingerichte zoekzone II. Ook realisatie op de locatie Ruwiel vraagt een bijzondere 
aansluiting aan het 380 kV-net. De aftakking vindt hier direct westelijk van de A2 en 
waarschijnlijk iets noordelijk van het tankstation Ruwiel29 plaats onder een bijna rechte hoek, 
waarvoor ter plaatse twee nieuwe, bijzonder zware masten nodig zijn tussen twee masten 
van de bestaande 380 kV-lijn. Aan de oostzijde van de A2 zijn hier om het tankstation te 
ontwijken nieuwe 380 kV-masten nodig in de oorspronkelijke zoekzone VIII, waar het beleid 
gericht is op een groene buffer met natuur. 
 
Zoals eerder opgemerkt zijn de nieuwe verbindingen nog niet voor alle alternatieven volledig 
uitgewerkt. Er is om die reden van afgezien maten van de verschillende masten op te nemen. 
Op de technische tekeningen zijn de masten in verhouding aangegeven. Deze gegevens zijn 
ook in de visualisaties gebruikt. 

                                                   
29 Om redenen van veiligheid wordt een verbinding direct over het tankstation vermeden. 
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4 Huidige situatie en autonome ontwikkeling; selectie van 
thema’s voor de effectvergelijking 

4.1 Algemene kenmerken van landschap, natuur en overige milieuaspecten in de drie 
zones 

4.1.1 Nationaal Landschap Groene Hart 
In de zoekzones is weinig bewoning aanwezig. De nadruk van deze algemene bespreking ligt 
daarom op de zichtbare kenmerken van het landschap en de natuur. Alle drie de zones 
maken deel uit van het Nationaal Landschap Groene Hart. Één van de belangrijkste 
kenmerken daarvan voor de menselijke beleving is het door sloten doorsneden 
veenweidenlandschap met hoge grondwaterstanden en vrij zicht over minstens enige 
honderden meters (figuur 3, 4). Het veenweidenlandschap is ontstaan door de ontginning van 
het meer natuurlijke veenlandschap in lange, door sloten gescheiden percelen 
(strokenverkaveling). Door de hoge grondwaterstanden en de slappe veengrond is de 
bewoning van oudsher geconcentreerd langs enkele bewoningsassen met een steviger 
ondergrond. Het landschapskarakter is daardoor bewaard gebleven, hoewel het veen 
gedurende het eeuwenlange gebruik wel ingeklonken en deels ook door oxidatie vergaan is. 
Aan het veenweidenlandschap zijn onder meer landschaps-, cultuurhistorische en 
natuurwaarden verbonden. Naast de toekenning van deze waarden aan het landschap in 
algemene zin, zijn er objecten, plaatsen en deelgebieden die vanwege hun bijzondere 
waarden bijvoorbeeld als cultuurhistorisch monument of beschermd natuurgebied zijn 
aangewezen.  

4.1.2 Snelwegpanorama 
De zoekzones liggen in het gedeelte van het Nationaal Landschap Groene Hart dat ook is 
vastgesteld als Nationaal Snelwegpanorama Venen-Vecht (A2)30. Dit panorama tussen de 
kernen Abcoude en Maarssen beslaat een belangrijke landschappelijke en ecologische 
schakel tussen de open veenweiden ten westen en ten oosten van de infrastructuurbundel 
A2, Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam in het Groene Hart, die 
gestalte moet krijgen via de zogenoemde Groene Ruggengraat (Natte As). Bij de 
inventarisatie van ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied (Figuur 5) wordt op grond van het 
vrijstellingsbesluit het hoogspanningsstation op de locatie Kortrijk (zone III) genoemd31. 

                                                   
30 Ref. 23, 24. 
31 Hierover gaf de programmadirecteur Mooi Nederland (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer) op 2 september 2009 desgevraagd aan dat die locatie is ingesloten door de A2 en het spoor, zodat 

naar zijn indruk de impact op het snelwegpanorama beperkt kan blijven (brief aan de Stichting Behoud 

Veenweidegebieden te Kockengen).  
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Figuur 3. Ligging van de zoekzones Laan 
van Duuring (I), Kortrijk (III) en Ruwiel (VII) 
in de gemeente Breukelen. Ondergrond: 
Landschapsontwikkelingsplan, algemene 
visiekaart (ref. 5).  
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Figuur 4. Landschapsbeeld 2030 volgens de provincie (interactieve kaart website provincie Utrecht juli 

2010). De met I, III en VII aangegeven mogelijke locaties voor het hoogspanningsstation liggen alle in het 

veenweidenlandschap, waarvan de openheid kenmerkend is. In de linker onderhoek is een zichtlijn vanaf 

een punt buiten de kaartuitsnede aangegeven. 
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Figuur 5. Ruimtelijke ontwikkelingen in het snelwegpanorama Venen-Vecht, aangegeven op de kaart van de 

zichtbaarheid van het landschap voor de snelweggebruiker (Ref. 24). 

 

4.1.3 Vogels 
De ruimtelijke kwaliteit van het veenweidenlandschap is ook erg belangrijk voor vogels, in het 
bijzonder broedende weidevogels en, vooral in het winterhalfjaar, voedselzoekende en 
rustende ganzen, zwanen en eenden. Voor hen zijn zowel zichtwijdte (o.a. in verband met 
waarneembaarheid van gevaar) en rust, als vegetatiestructuur (gelijkmatig, laag; geen hoge 
pollen, struweel e.d.) en plantaardig en dierlijk voedselaanbod van belang. De opgaande 
bebouwing en beplanting, verhoogd aangelegde wegen, spoorwegen en bovengrondse 
hoogspanningsverbindingen nabij Breukelen verstoren de zichtwijdte en de rust en dwingen 
de vogels bovendien hoogte te houden bij het vliegen. Dit maakt de zoekzones voor het 
hoogspanningsstation daardoor al in de huidige situatie minder geschikt om te rusten of 
voedsel te zoeken. Geen van de zoekzones is in het provinciale beleid aangewezen als 
belangrijk rust-, voedsel- of broedgebied voor vogels. 

4.1.4 Overige flora en fauna en ecologische verbindingszones 
De overige fauna en de plantengroei van het veenweidenlandschap zijn vooral afhankelijk 
van de plaatselijke kwaliteit van de graslandbegroeiing, sloten en slootkanten. Bij beperkt 
veldonderzoek zijn tot dusverre geen aanwijzingen gevonden voor belangrijke voorkomens 
van beschermde plantensoorten en diersoorten in de zoekzones32. Gezien het relatief 
intensieve gebruik van de landbouwpercelen is het ook onwaarschijnlijk dat de zoekzones 

                                                   
32 Ref. 10, 11, 12, 2. 
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voor zulke soorten van groot belang zijn. Vooral in en langs sloten kunnen niettemin bij 
gunstig beheer beschermde soorten voorkomen, die ook uit de nabije omgeving wel bekend 
zijn. Voor hen is van belang dat de plekken, waar aan hun milieuvoorwaarden wordt voldaan, 
voldoende aaneengesloten liggen. Waar dit, vaak door afwijkend grondgebruik, niet zo is, is 
het natuurbeleid erop gericht ecologische verbindingszones in te richten, met faunapassages 
om grote barrières te kruisen. In het provinciale beleid zijn nabij en deels ook in de zoekzones 
belangrijke ecologische verbindingszones met faunapassages en natuurontwikkeling 
voorzien, in aanleg of al gerealiseerd (figuur 6). Dit vraagt bij de uitwerking van de plannen 
aandacht, maar het staat vestiging van het station niet op voorhand in de weg. Bij de 
landschappelijke inpassing van het station en verbindingen bestaan zelfs mogelijkheden de 
lokale natuurkwaliteit te versterken met water, moeras en grasland zonder de hoge 
meststoffenbelasting en gebruiksdruk van het landbouwgebied. 
 

 
Figuur 6. Ecologische verbindingszones met nummer volgens de provincie (interactieve kaart website 

provincie Utrecht juli 2010). De met I, III en VII aangegeven mogelijke locaties voor het 

hoogspanningsstation liggen alle nabij verbindingszones, maar ze staan de realisatie en de kwaliteit ervan 

bij een goede inpassing niet in de weg. 
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4.1.5 Landschapsontwikkelingsplan  
In het landschapsontwikkelingsplan33 (figuur 3) worden de drie zoekzones op basis van onder 
meer bodem en historische ontwikkeling van het landgebruik gerekend tot twee verschillende 
landschapszones, namelijk het westelijk en oostelijk veenweidengebied. De historische 
eenheid van beide wordt nog bewaard door de restanten van het oostelijk gebied aan de 
westzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal, ten noorden en zuiden van Breukelen. Deze 
restanten verbinden op hun beurt het veenweidenlandschap met het eveneens open 
landschap van de Vecht en de Vechtplassen. De bedoelde verbindingen ten noorden en 
zuiden van Breukelen zijn verzwakt door de aanwezigheid van het Amsterdam-Rijnkanaal, de 
spoorlijn Utrecht-Amsterdam, de A2 en de bestaande 150 en 380 kV-
hoogspanningsverbindingen. Ecologisch gesproken treffen de verzwakkingen van de 
landschapsverbindingen vooral de grond- en watergebonden flora en fauna, waarvoor dan 
ook verbindingszones met faunapassages worden gemaakt. Overvliegende vogels kunnen 
zich vermoedelijk nog wel op de verbindingen oriënteren.  
De Laan van Duuring (zone I) ligt in een te ontwikkelen groene buffer met een ecologische 
verbindingszone in de zuidelijke verbinding. Kortrijk (zone III) ligt aan de uiterste oostrand van 
het westelijk veenweidengebied, waar dit tussen beide verbindingen in door het stedelijk 
gebied van Breukelen wordt begrensd. Ten aanzien van natuur en landschap geldt een 
behoudsdoelstelling. Ter plaatse wordt nog gewerkt aan de inrichting van een 
landschapsstrook ter versterking van de ecologische eenheid van het veenweidengebied 
langs de vernieuwde A2. De locatie Ruwiel (zone VII) sluit aan bij het bedrijventerrein 
Breukelerwaard en is in het landschapsontwikkelingsplan tot de bebouwing van Breukelen 
gerekend. Het gaat echter om een afwijkend restant van het oostelijk veenweidengebied, 
gevormd in het afzettingsmilieu van de rivieren (Figuur 7) en aansluitend bij het 
stroomruggenlandschap in zone VIII. Het vormt als het ware een zuidelijke lob in de 
verbinding van het open landschap in het veenweidengebied met dat in het gebied van Vecht 
en Vechtplassen juist ten noorden van Breukelen. Verdere bedrijvenontwikkeling voor dit deel 
van de Breukelerwaard wordt thans niet voorzien. 
 
 
 

                                                   
33 Ref. 5. 
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Figuur 7. Bodem van het zoekgebied volgens de provincie (interactieve kaart website provincie Utrecht juli 

2010). De met I, III en VII aangegeven mogelijke locaties voor het hoogspanningsstation liggen alle in het 

veenweidengebied, maar zone VII (Ruwiel) ligt in een gedeelte hiervan met een als gevolg van 

rivierafzettingen afwijkende bodemopbouw. 

4.1.6 Overige omgevingsaspecten 
Verschillende andere milieuaspecten kunnen bij een locatiekeuze een rol spelen, wanneer de 
effecten erop per alternatief sterk verschillen. Wanneer dat niet zo is, maar er wel belangrijke 
effecten kunnen zijn, moeten die in elk geval voor de gekozen locatie in enig detail worden 
onderzocht. Voor de locatiekeuze zelf is van belang dat geen wettelijke belemmeringen 
verwacht mogen worden voor realisatie op een of meer van de locaties. Hierover is het 
volgende gebleken: 
 
Archeologie: Voor alle locaties geldt een lage verwachtingswaarde wat betreft archeologische 
waarden34. Alleen bij plaatsing van masten in het gebied ten noorden van de 
Evenaarswetering, wat bij realisatie van het station op de locatie Ruwiel (VII) nodig is, kan het 
noodzakelijk zijn ter plaatse nader archeologisch onderzoek te doen. 
 
Water: Er moet een watertoets worden uitgevoerd voor de te kiezen locatie. De 
waterschappen verwachten geen onoverkomelijke moeilijkheden voor de drie locaties. De 

                                                   
34 Ref. 1. 
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watertoets voor de locatie Kortrijk35 is uitgevoerd, maar zal op actualiteit gecontroleerd 
moeten worden, als Kortrijk wordt gekozen. 
 
Bodem: Er zal onderzoek moeten worden gedaan naar eventuele bodemvervuiling op de 
gekozen locatie. Voor Kortrijk is dit gedaan36. 
 
Cultuurhistorie: De cultuurhistorie is vooral in het landschapspatroon herkenbaar. De 
verschillen tussen de locaties worden onder het onderwerp landschap besproken. Er zijn 
geen individuele cultuurhistorische monumenten op de locaties bekend, maar de Laan van 
During (locatie I) is in het landschapsontwikkelingsplan genoemd als een te accentueren 
oude ontginningskade37. Dit wordt bij het onderwerp landschap in aanmerking genomen. 
 
Geluidsomgeving: Alle locaties liggen nabij de A2. Ruwiel (VII) ligt op iets grotere afstand, 
maar wel vlak langs het spoor Utrecht-Amsterdam en het Amsterdam-Rijnkanaal. De 
geluidsbelasting van het station is gering. Die van de verbindingen hangt vooral af van de 
omvang hiervan. Eventuele geluidsoverlast moet beoordeeld worden ten opzichte van de 
achtergrondbelasting ter plaatse waar de belasting wordt ondergaan. De te verwachten 
geluidsbelasting door het initiatief is voor de locatie Kortrijk onderzocht. Deze is erg klein en 
wellicht niet goed waarneembaar vanwege de achtergrondbelasting ter plaatse van de 
openbare weg en nabije woningen38. Voor andere locaties zou de belasting iets groter 
kunnen zijn omdat meer nieuwe verbindingen noodzakelijk zijn en op kortere afstand in beide 
gevallen een woning staat. Op grond van de nu beschikbare gegevens kan hiervan nog geen 
duidelijk, onderscheidend beeld worden gegeven. Indirect weegt het aspect mee bij het 
onderwerp ruimtegebruik. Eventuele geluidshinder wordt beperkt door wettelijke bepalingen 
en eventuele geluidsbeperkende maatregelen die op grond van gedetailleerd 
locatieonderzoek noodzakelijk kunnen blijken. 
Licht: De lichtbelasting van het initiatief is zo klein, dat deze in de effectvergelijking geen 
onderscheidende rol kan spelen39. 

4.2 Bespreking per zone 

4.2.1 Opbouw van de besprekingen 
In figuur 8 zijn de zones en de meest waarschijnlijke locatie van het hoogspanningsstation 
daarbinnen op een luchtfotoachtergrond getoond. In de volgende paragrafen worden de 
huidige situatie en autonome ontwikkelingen per zone besproken. Hierbij worden ook de in 
hoofdstuk 3 vermelde bijzondere kenmerken van het hoogspanningsstation en de 
verbindingen besproken, die van toepassing zijn als het station in die zone gerealiseerd 
wordt. Enkele aandachtspunten die op voorhand duidelijk lijken worden daarbij genoemd. De 
besprekingen zijn opgebouwd volgens een vast schema:  
  
- Inleidende tekst; 
- Beeld van de zone met de meest waarschijnlijke locatie van het station daarbinnen, 

geprojecteerd op een luchtfoto;  
- Enkele foto’s van de zone;  
- Overzicht in tabelvorm. 
 
                                                   

35 Ref. 8. 
36 Ref. 21. 
37 Ref. 5. 
38 Ref. 26. 
39 Ref. 16. 



 

 
1202028-000-BGS-0004, 15 maart 2011, definitief 

 

 
Milieuaspecten bij de keuze van een locatie voor het hoogspanningsstation Breukelen 

 
25 van 92 

In aanvulling op de teksten en figuren in het hoofdrapport zijn in bijlage B diverse locatiefoto’s 
opgenomen, die een beeld geven van de mate waarin de in aanmerking komende locaties 
zichtbaar zijn vanaf omliggende wegen. 
 

III: Kortrijk

VII: Ruwiel I: Laan van 
Duuring

Plangebied (globaal)

Mogelijke locatie hoogspanningsstation

Belangrijke landschapsverbindingen en faunapassages

III: Kortrijk

VII: Ruwiel I: Laan van 
Duuring

Plangebied (globaal)

Mogelijke locatie hoogspanningsstation

Belangrijke landschapsverbindingen en faunapassages

Plangebied (globaal)

Mogelijke locatie hoogspanningsstation

Belangrijke landschapsverbindingen en faunapassages

Plangebied (globaal)

Mogelijke locatie hoogspanningsstation

Belangrijke landschapsverbindingen en faunapassages

 
Figuur 8. Ligging van de zoekzones Laan van Duuring (I), Kortrijk (III) en Ruwiel (VII) in de gemeente Breukelen 

met de als realistische voorbeelden gebruikte alternatieve stationslocaties. Ondergrond: Google Earth. Let op: de 

bovenzijde van het beeld is ONO. 

4.2.2 Locatie I (Laan van Duuring; figuur 9, 10) 
Zone I rond de Laan van Duuring is een spievormig blok open veenweidengebied tussen de 
A2 en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam, met oostelijk daarvan het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan 
de zuidkant wordt de zone begrensd door de laaggelegen woonwijk Maarssenbroek 
(laagbouw). De noordgrens van de daar nog maar heel smalle spie is de spoorlijn Woerden-
Breukelen, met ten noorden daarvan de bebouwing van Breukelen. Het vanaf Kortrijk al 
verzwaarde deel van de 150 kV-verbinding Breukelen-Lage Weide loopt door dit gebied 
gebundeld langs de oostzijde van de A2. In groot overzicht is de spie een open oost-
westverbinding tussen het veenweidengebied aan de westzijde van de A2 en het oostelijk 
Vechtplassengebied oostelijk van de Vecht. Dit aspect is tijdelijk versterkt door de recente 
verwijdering van een bomensingel aan de oostzijde van de A2. Deze singel is door jonge 
aanplant vervangen. De zone tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht hoort 
gedeeltelijk bij de ecologische hoofdstructuur in de provincie met het landgoed Nijenrode (met 
opgaande beplanting) en een strook van de zuidelijk hiervan gelegen open graslandpolder 
Nijenrode. In afwezigheid van feitelijke gegevens moet er rekening mee gehouden worden 
dat de landschapsverbinding een routebepalende rol speelt voor vogels en, via ecologische 
passages onder de infrastructuur, voor grond- en watergebonden flora en fauna. Doordat de 
landschappelijke verbinding tussen Breukelen en Maarssenbroek vrij nauw is, kan hier enige 
“stuwing” optreden. 
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Als voorbeeld gebruikte stationslocatie

Bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe hoogspanningsmast

Als voorbeeld gebruikte stationslocatie

Bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe hoogspanningsmast

Als voorbeeld gebruikte stationslocatie

Bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe hoogspanningsmast

 
Figuur 9. Locatie-alternatief Laan van Duuring in zone I. Dit alternatief is nog niet ver uitgewerkt, mede omdat 

enkele lastige technische problemen overwonnen moeten worden. De verbinding met de 150 kV-lijn is mede 

daarom nog niet aangegeven. De beide aansluitingen aan de 380 kV-lijn bereiken deze links buiten de getoonde 

uitsnede. De oversteek van de oostelijke aansluiting over de A2 ligt links buiten het beeld. Zie hiervoor de 

technische tekeningen40. Ondergrond: Google Earth. Let op: de bovenzijde van het beeld is ONO. 

 
De Laan van Duuring, met daarlangs bomen en aan het westeinde een boerderij, is in het 
landschapsontwikkelingsplan41 aangegeven als een ruimtelijk te accentueren oude 
ontginningskade. Deze laan verdeelt de spie in een noordelijk en een zuidelijk deel. Het 
zuidelijk deel heeft met een zichtwijdte van ca. 600 m voldoende openheid om voor ganzen, 
eenden en weidevogels van enige betekenis te zijn, maar het behoort volgens gegevens op 
de website van de provincie Utrecht niet tot de waardevolle weidevogelgebieden of 
voedselgebieden voor ganzen, wellicht door de toch vrij kleine oppervlakte, onrustige 
omgeving en aanwezigheid van de 150 kV-verbinding. Hoewel met de huidige gegevens niet 
kan worden uitgesloten dat het gebied in de winter enige betekenis heeft voor 
voedselzoekende ganzen en smienten, waarvoor het Natura 2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen bescherming geniet, zijn er geen aanwijzingen dat deze betekenis een 
sleutelrol voor hen speelt42. Het noordelijk deel van de spie is aanmerkelijk smaller en loopt 
halverwege uit in een engte die zich in aansluiting op de daar aanwezige ecologische 
verbindingszone en faunapassages als natuur ontwikkelt. Het beleid is gericht op behoud en 
accentuering van de kenmerken van het veenweidenlandschap als onderdeel van de 
ontwikkeling van een groene bufferzone waarin meer ruimte voor waterberging gezocht 
wordt.  

                                                   
40 Bijlage 1. 
41 Ref. 5; op de interactieve kaart op de website van de provincie Utrecht is dit overigens niet aangegeven (juli 2010). 
42 Ref. 2. 
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Figuur 10. De zone Laan van Duuring (I), november 2009. Op de linker foto (naar ZW) is de bomenrij van de Laan van 

Duuring juist rechts te zien. Op de rechterfoto is de boerderij langs deze laan te zien. Beide foto’s tonen op de 

achtergrond de bomenrij langs de A2 en een mast van de bestaande 150 kV-verbinding. Vergelijk ook de afbeeldingen 

in bijlage B. 

 
Om de open ruimte ten zuiden van de Laan van Duuring zo min mogelijk te beïnvloeden, 
wordt het station logischerwijs direct ten noorden van deze laan geplaatst. Er is dan een 
duidelijk probleem met betrekking tot de aanwezige boerderij. Verder opschuiven naar het 
noorden lijkt niet mogelijk. De spie wordt daar te smal om het station te plaatsen en het 
station kan dan ook niet vrij blijven van natuurontwikkelingsgebied in de ecologische 
verbindingszone. 
 
Bij realisatie in deze zone is van belang dat onder meer vijf nieuwe 380 kV-masten aan de 
westzijde van de A2 nodig zijn. Één van deze masten zou op de locatie Kortrijk op enige 
afstand van de A2 komen te staan, de overige langs de A2 in de oorspronkelijke zoekzone II, 
waar inmiddels natuurontwikkeling gerealiseerd is. Ook aan de westzijde van de A2 zijn dus 
bij keuze van deze locatie in een verhoudingsgewijs groot gebied effecten te verwachten. 
 
Tabel 2. Huidige situatie zone I – Laan van Duuring 

 
Landschap Landschapsontwikkelingsplan: veenweidenlandschap-Oost. Open 

veenweidenlandschap met strokenverkaveling, in het algemeen kleiïger 
en minder uitgestrekt dan het westelijk veenweidenlandschap; weinig 
kenmerkende landschapselementen. Ingesloten tussen spoorlijn en 
lokale weg (O), A2 (W), woonwijk Maarssenbroek (Z) en bebouwing van 
Breukelen (N). In vogelvlucht en ecologisch gezien deel van een open 
O-W-verbinding tussen het veenweidenlandschap en het Vechtgebied, 
gelegen in het snelwegpanorama Venen-Vecht. Door de dichte 
infrastructuur (A2, spoorlijn, 150 kV-lijn, laanbomen langs A2 en 
kanaaldijk) is de beleving hiervan voor de gelijkvloerse waarnemer 
beperkt, maar deze heeft vanaf deze verschillende wegen wel direct 
zicht op het terrein. 
Bij de realisatie zijn verscheidene 380 kV-masten aan de westzijde van 
de A2 nodig in het veenweidenlandschap-West, deels op de locatie 
Kortrijk (zie beschrijving aldaar), deels zuidelijk van de spoorlijn 
Woerden-Breukelen, waar natuurontwikkeling is gerealiseerd.  
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Archeologie en 
cultuurhistorie 

Het verkavelingspatroon en de als oude ontginningskade te accentueren 
Laan van Duuring maken de zone herkenbaar als onderdeel van het 
oostelijk veenweidengebied. De verwachtingswaarde t.a.v. 
archeologische resten is gering43.  

Natuur Als open graslandgebied met hoge grondwaterstanden zou vooral het 
breedste, zuidelijke deel van de zone geschikt kunnen zijn als 
voedselgebied voor ganzen en eenden en als broedgebied voor 
weidevogels, als dit gebruik niet door de insluiting tussen druk gebruikte 
infrastructuur beperkt werd. Door de provincie niet als belangrijk voor 
ganzen en weidevogels aangewezen. Voor zover beschermde flora en 
fauna voorkomen zijn geen belangrijke concentraties hiervan bekend of 
verwacht. Westzijde A2: zie locatie Kortrijk; ten zuiden van de spoorlijn 
Woerden-Breukelen is op korte afstand van de vermoedelijke 
mastposities natuurontwikkeling gerealiseerd. Zowel de mogelijke 
stationslocatie als de geplande locatie van de verbinding daarvan met de 
380 kV-lijn ten westen van de A2 liggen in een wellicht ecologisch 
belangrijke en verder te ontwikkelen O-W-verbinding tussen de open 
landschappen met grote natuurwaarden aan weerskanten. 

Bestemming en 
gebruik 

Landbouw (weidegebied); natuurontwikkeling (westelijk van A2 ten 
zuiden van de spoorlijn Woerden-Breukelen) 

Bebouwing Party-boerderij aan Laan van Duuring; enkele vrijstaande 
woningen/boerderijen aan de westrand van het zuidelijk deel van de 
zone. 

Autonome 
ontwikkeling en 
beleid 

Ecologische verbinding en faunapassage gepland en deels in 
ontwikkeling aan noordzijde van de zone. 
Landschapsontwikkelingsplan44: groene buffer in Oost-Westverbinding 
aan zuidzijde Breukelen; open, agrarisch, landelijk karakter behouden. 
De zone dient onderdeel te zijn van het recreatieve netwerk tussen 
Breukelen en Maarssen. Tevens wordt gedacht aan waterberging in 
combinatie met rietfilters. Provincie: ecologische verbinding juist 
noordelijk en oostelijk van meest aannemelijke stationslocatie. 
Westzijde A2: zie bespreking Kortrijk. 

Kenmerken HS-
station 

Geen bijzonderheden. De meest waarschijnlijke locatie is direct ten 
noorden van de eigenlijke Laan van Duuring, omdat hier de mogelijke 
schade aan het open karakter van het landschap en de afstand tot de 
380 kV-verbinding het kleinst zijn. 

Verbinding HS-
station 

Er moet ongeveer 1-1,5 km overbrugd worden naar de bestaande 380 
kV-verbinding aan de westzijde van de A2. Daarvoor zijn 4-5 nieuwe 380 
kV masten west van A2, ca. 3 nieuwe gecombineerde 380-150 kV-
masten ter vervanging bestaande 150 kV-masten en 1 nieuwe 380 kV-
mast oost van A2 nodig. Er zijn twee passages over de A2 nodig, die 
vermoedelijk op ruime afstand van elkaar moeten worden gemaakt. 
Waarschijnlijk wordt nog 1 bestaande 150 kV-mast door een nieuwe 
vervangen. 

Aandachtspunten 
HS-station 

Landschappelijke inpassing in zuidelijk deel zone moeilijk. In noordelijk 
deel wordt volle breedte in beslag genomen. Aandacht nodig voor Laan 
van Duuring en boerderij en voor ecologische verbindingszones en 
natuurontwikkeling in noorden zoekzone en westelijk van A2. 

                                                   
43 Ref. 1. 
44 Ref. 5. 
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4.2.3 Locatie III (Kortrijk; figuur 11, 12) 
Zone III (Kortrijk) vormt de oostrand van het open veenweidengebied, tegen de A2 en 
Breukelen aan gelegen. Aan de andere zijden wordt de zone ingesloten door de Portengense 
weg (N401), Kortrijk en de spoorlijn Breukelen-Woerden. In het zuiden maakt het landschap 
een iets meer besloten indruk door erfbeplanting en laanbomen. Dit deel wordt doorsneden 
door de bestaande 380 kV-verbinding, die in noordelijke richting met de A2 gebundeld is. Het 
plangebied is daardoor maar beperkt geschikt als voedselgebied voor ganzen en eenden of 
als broedgebied voor weidevogels. Aan de oostgrens van het plangebied, langs de A2 is een 
ecologische verbindingszone met een faunapassage onder de spoorlijn Woerden-
Amsterdam. Juist buiten het plangebied, aan de andere zijde van de spoorlijn, is een 
moerassig gebiedje met een gegraven plas ingericht voor natuurontwikkeling. Er worden na 
de oplevering van de verbrede A2 in 2010-’11 geen autonome ontwikkelingen verwacht die 
van invloed zijn op de gebiedskwaliteit. Zowel de locatie Kortrijk als het juist genoemde 
natuurontwikkelingsgebied zullen ook invloed ondervinden als het station op de locatie Laan 
van Duuring wordt geplaatst, omdat de aftakking van het 380 kV-net nieuwe verbindingen 
door resp. langs deze zones vergt. 
 

Als voorbeeld gebruikte stationslocatie

Bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe hoogspanningsmast

Als voorbeeld gebruikte stationslocatie

Bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe hoogspanningsmast

Als voorbeeld gebruikte stationslocatie

Bestaande bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding

Nieuwe hoogspanningsmast

 
Figuur 11. Locatie-alternatief Kortrijk in zone III. Dit alternatief is ver uitgewerkt, omdat hiervoor eerder al een 

vrijstellingsprocedure is doorlopen. De 380 kV-lijn komt praktisch over het station. In de driehoek tussen beide 

spoorlijnen is aan weerszijden van de A2 natuurontwikkeling herkenbaar aan de ruigere begroeiing, met een 

aangelegd plasje tussen de A2 en de spoorlijn Woerden-Amsterdam. Ondergrond: Google Earth. Let op: de 

bovenzijde van het beeld is ONO. 

 
De meest geschikte locatie voor het station binnen de zone ligt juist in de zuidhoek tussen de 
ter plaatse ca. 8 m verhoogde A2 en de 380 kV-verbinding, net ten noorden van de 
onderdoorgang van de spoorlijn Woerden-Breukelen. Hier wordt de minste schade gedaan 
aan het open karakter van het veenweidengebied en zijn de verbindingen met de bestaande 
netten zonder onderlinge kruisingen te maken. Deze zone is nadrukkelijk ook betrokken bij 
eventuele realisatie van het hoogspanningsstation in zone I (Laan van Duuring). 
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Figuur 12. De zone Kortrijk (III), november 2009. Op de linker foto op de voorgrond de lijnen van de bestaande 380 kV-

verbinding; op de achtergrond links, achter de verhoogd gelegen A2, de 150 kV-mast nr. 26N, waarop de verbinding met 

het station over de A2 kan worden opgevangen. Op de rechterfoto de bestaande 380 kV-verbinding. Beide foto’s tonen op 

de achtergrond rechts de spoorlijn Woerden-Breukelen, op de rechterfoto met de onderdoorgang onder de A2. Vergelijk 

ook de afbeeldingen in bijlage B. 

 
 
Tabel 3. Huidige situatie zone III – Kortrijk 

 
Landschap Landschapsontwikkelingsplan: veenweidenlandschap-West. Open 

veenweidenlandschap met strokenverkaveling. De zone ligt aan de 
uiterste oostrand van het veenweidengebied tussen de lintbebouwing 
van Kortrijk (W), de ter plaatse tot 8 m boven maaiveld verhoogde A2 
(O) en de onder de A2 doorgaande spoorlijn Woerden-Breukelen (Z). 
Oostelijk van de A2 sluit de bebouwing van Breukelen het landschap 
verder af. 

Archeologie en 
cultuurhistorie 

Er zijn geen bijzondere kenmerken en de verwachtingswaarde t.a.v. 
archeologische resten is gering45.  

Natuur Als open graslandgebied met hoge grondwaterstanden zou de zone 
geschikt kunnen zijn als voedselgebied voor ganzen en eenden en als 
broedgebied voor weidevogels, als dit gebruik niet nu al door de 
insluiting tussen de verhoogde A2, Kortrijk (met lintbebouwing en 
bomen) en de spoorlijn Woerden-Breukelen en door de aanwezigheid 
van de bestaande 380 kV-verbinding beperkt werd. Door de provincie 
niet als belangrijk voor ganzen en weidevogels aangewezen. Voor zover 
beschermde flora en fauna voorkomen zijn geen belangrijke 
concentraties hiervan bekend of verwacht. 

Bestemming en 
gebruik 

Landbouw (weidegebied) 

Bebouwing De bebouwing bevindt zich ten westen van de zone op enige afstand 
van de meest waarschijnlijke locatie van het station. 

Autonome 
ontwikkeling en 
beleid 

Ecologische verbinding langs de A2 gepland en deels in ontwikkeling 
aan oostzijde van de zone. Landschapsontwikkelingsplan46: Behoud 
open veenweidenlandschap. 
 

                                                   
45 Ref. 1, 22. 
46 Ref. 5. 
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Kenmerken HS-
station 

Geen bijzonderheden. De meest waarschijnlijke locatie is zo dicht 
mogelijk tegen de tot ca. 8 m boven maaiveld verhoogde A2 aan omdat 
hier de mogelijke schade van het maar weinig hogere station aan het 
open karakter van het landschap, de invloed op het woonmilieu te 
Kortrijk en de afstand tot de 380 kV- en 150 kV-verbindingen het kleinst 
zijn. 

Verbinding HS-
station 

Er moet ongeveer 0,35 km overbrugd worden naar de bestaande, al 
verzwaarde 150 kV-verbinding aan de oostzijde van de A2. Daarvoor is 
1 nieuwe 150 kV mast west van A2 nodig. Aan de oostzijde is al een 
hoge 150 kV-mast aanwezig.  

Aandachtspunten 
HS-station 

Landschappelijke inpassing in open landschap en bij landschapsstrook 
met ecologische functie langs de A2. 

4.2.4 Locatie VII (Ruwiel; figuur 13, 14) 
Zone VII (Ruwiel) ligt in de polder Breukelerwaard, ingesloten tussen de spoorlijn Breukelen-
Amsterdam en de A2. De zone wordt aan de zuidkant begrensd door het bedrijventerrein 
Breukelerwaard en aan de noordkant door de Evenaarswetering (een watergang). Evenwijdig 
met het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn, maar toch op ruime afstand daarvan, loopt de 
bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding van noord naar zuid door de zone. Met de direct 
noordelijk van zone VII gelegen zone VIII en het bedrijventerrein Ter Aaseweg ten westen 
van de A2 vormt de zone, voor wie vanaf Amsterdam over de A2 of per spoor door het open 
veenweidengebied naar Utrecht rijdt, als het ware een voorpost van het stedelijk gebied van 
Breukelen, met nog een laatste verbinding tussen de open landschappen aan beide kanten. 
 

 
Figuur 13. Locatie-alternatief voor zone VII, Ruwiel. De 150 kV-lijn komt praktisch over het station, maar is nog 

niet verzwaard. De aansluiting ervan is op deze visualisatie niet uitgewerkt. Vanwege veiligheid is het wellicht 

niet mogelijk de verbinding met het 380 kV-net over het tankstation te leiden. Daarom is gekozen voor een iets 

noordelijker aftakpunt. Ondergrond: Google Earth. Let op: de bovenzijde van het beeld is ONO. 
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Zone VII is voor een deel als akker in gebruik en iets dieper ontwaterd dan kenmerkend 
veenweidengebied. Dit past bij de meer minerale rivierafzettingen die volgens de bodemkaart 
(figuur 7) in dit deel van het veenweidengebied aanwezig zijn. De beoogde stationslocatie zelf 
ligt overigens juist op de graslandpercelen. Langs de A2 bevindt zich het tankstation Ruwiel. 
De zone is ten hoogste marginaal geschikt voor ganzen, eenden of weidevogels. Er wordt 
thans geen verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein voorzien; dit gebied zal voor 
landbouw in gebruik blijven. Vanuit het bedrijventerrein gezien biedt de zone een open, 
landelijke aanblik. Aan de overzijde van het kanaal bevindt zich een woonwijk met een aantal 
hoge woonblokken. Deze woonblokken staan met een smalle, (vrijwel) blinde muur naar de 
Breukelerwaard gekeerd, zodat het directe zicht op de locatie beperkt is. Zijwaarts zicht op de 
locatie is uit deze woonblokken wel mogelijk. Uit enkele minder hoge woningen met vensters 
op het westen is het terrein op de achtergrond zichtbaar. 
 

  
Figuur 14. De zone Ruwiel (VII), november 2009. Links gezien vanaf de weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal met op de 

voorgrond de spoorlijn en rechts achter het tankstation Ruwiel. Rechts vanaf het tankstation Ruwiel, met linksachter een 

van de hoge woonblokken aan de oostzijde van het kanaal. Vergelijk ook de afbeeldingen in bijlage B. 

 
De aansluiting op het 380 kV-net aan de westzijde van de A2 zou bij realisatie van het station 
in zone VII waarschijnlijk ter hoogte van zoekzone VIII moeten plaatsvinden om mogelijke 
veiligheidsproblemen bij overspanning van het tankstation Ruwiel met LPG-opslag te 
vermijden. Twee noodzakelijke nieuwe masten komen daardoor in zoekzone VIII, die voor 
vestiging van het station als niet realistisch is afgevallen vanwege de natuurontwikkeling 
aldaar. Nieuwe masten in zone VIII kunnen zowel voor de daar nu aanwezige bewoning als 
voor de doelstellingen van het landschapsontwikkelingsplan nadelige gevolgen hebben. Zone 
VIII ligt op de overgang van het veenweidenlandschap naar de oude rivierafzettingen langs 
de Ter Aaseweg (stroomruggenlandschap), die aardkundig, archeologisch en 
cultuurhistorisch waardevol zijn. Hier zijn mogelijk resten van het voormalige slot Aastein 
(archeologisch monument) aanwezig47. Direct noordelijk van de Evenaarswetering ligt een 
bosje en een voor natuurontwikkeling ingerichte voormalige grondberging, die als stapsteen 
in de ecologische verbindingszone 4 deel uitmaakt van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur. In zone VIII staat ook een boerderij en een 150-50-10 kV-
transformatorstation. Het landschapsontwikkelingsplan48 stelt dat de stroomrug ter plaatse 
met opgaande begroeiing ruimtelijk dient te worden versterkt, zodat dit een duidelijke 
begrenzing vormt van het stedelijk gebied, eventueel in de vorm van een nieuw landgoed. 
 

                                                   
47 Ref. 1. 
48 Ref. 5. 
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